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New Work

Gerauschreduzierung ca. 37
dB (Tir) bzw. 41 dB (Box)

Schallabsorbierende
Doppelwande

Beste Schalldammung
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Planung <> Realisation

Anforderungen Nutzer (R'w + C)

= >52 dB zwischen Nutzungseinheiten

= > 40 dB innerhalb Nutzungseinheiten



Planung <> Realisation

Anforderungen Nutzer (R'w + C) Messungen Trennwand Biiro/Focus (Di, tot)
= >52 dB zwischen Nutzungseinheiten = 21dB
= > 40 dB innerhalb Nutzungseinheiten = 23 dB; Ture zugedruickt

= 25 dB; Planet gestopft



Losung (-svarianten)

= Fixen/Nachbessern
= Radikaler Ruckbau und neu
= Re-Use

= Standard oder wieder Individuell
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Reaktion

Abluft

und Abflussleitungen

Detailschnitt Leitungskanal 1:10
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Vorgehen

Messung Trittschall

Einsatz akustische Kamera

Abtastmessungen
Messung mit PU-Sonde

Messung Luftschall

Raumakustik / Nachhal
Anzahl Messrunden / -

zelten

ounkte



Vorgehen

Messung Trittschall Trennung U'Boden
Einsatz akustische Kamera  Anschlusse Trennbauteile
Abtastmessungen Opake Bautelile
riessllig it FL=Semee Leitungsdurchfiihrungen
Messung LUftSChal.l. Verg[asungen
Anzahl Messrunden / -punkte

Schwellendichtungen



Ergebnis

Bachfischet
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Reaktion
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Messresultate

Nr. Senderaum Empfangsraum Anforde- Messwerte Anforde-
rungen D, .. rungen ein-
D... gehalten

Sept/Jan 21  Sept22  Dez22 ja/nein

LS1 Grossraumbdro Focus 2 > 40 dB 25 dB 33 dB 38 dB nein

L.S3 Grossraumburo Focus 1 > 40 dB 21 dB 28 dB 31 dB nein

LS5 Focus 2 Focus 1 > 40 dB 38 dB 44 dB - ja

LS12 Sitzungszimmer Think Tank 2 > 40 dB 36 dB 45 dB - ja

LS13 Sitzungszimmer Grossraumbiro > 40 dB 46 dB - - ja

LS14 Sitzungszimmer Think Tank 1 > 40 dB 44 dB 45 dB - ja

LS15 Grossraumburo Think Tank 2 > 40 dB - 37 dB 47 dB 13

LS17 Think Tank 1 Think Tank 2 > 40 dB - 38 dB 40 dB Ja




Fazit

= Der Teufel steckt einmal mehr im Detail
= Zunehmender Installationsgrad

= | ebensdauer konstant hoch

* Vorausschauende Planung wichtig

= KnowHow, Sensibilitat und Erfahrung erforderlich
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